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Q istn. Oprawy z lampami LS-250W
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PB-2 & WT& &  Proj. Stupy betonowe wirowane E-10,5 z wysiegnikami Wo-4 i oprawami SGP-340 150W ,
MW Wts 50A % N _  zabezpieczenie: zacisk izolacyjny rozgatezny bezpiecznikowy SV 19.25 SL11.118/6A

3 Lampy SON-T150W "PHILIPS"
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przewdd napowietrzny AsXSn 2 x 35mm , L = 210m

ochronnik przeciwprzepieciowy ASA-A500-5
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: istn. stup E-10,5/4.3
OCHRONA PRZED PORAZENIEM : SZYBKIE ODtACZENIE ZASILANIA O Nr176 P !
GRANICA STRON /
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Moc istniejaca Ps = 1,25 kW ,m‘-. proj. stup P
Moc dobudowana Ps = 0,6 kW i E-10,5/2.5
Ogoétem moc na obwodzie Ps = 1,85 kW
Prad nominalny In =8,9A m
Prad rozruchowy na obwodzie k x In = 2,4 x 8,9 = 21,4A
Istniejace zabezpieczenie BM/gG32A spetnia wymogi i nie podlega wymianie.
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