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Wykona¢ réownomierne obcigzenie faz:

Dobor zabezpieczenia dla proj. o$wietlenia

L1 - oprawy 1/o, 6/0,9/0,12/0, 15/0, 19/0

L2 - oprawy 2/o,4/o,7/o, 10/0, 13/0o, 16/0, 18/0

Ogoétem moc zainst. Ps = 19 x 70W = 1.330 kW
In=2,07A / 1-faze
Ir=2,07x1,8=3,72A
Ib = 6A/1-faze

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO PROJEKTOWANE ZMIANY W SZAFCE “

Przyjeto zabezpieczenie 3x S 301 c6A , ktére dobudowac obok istniejgcych wytgcznikow nadmiarowoprgdowych S 301

L3 - oprawy 3/o,5/0,8/0,11/0, 14/0, 17/0

Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe 3x gL50A spetnia wymogi i nie podlega wymianie.

Do istniejacej listwy zaciskowej dobudowa¢ 3 elementy zaciskowe 35mm

Zabezpieczenie lampy w ztgczu stupowym Ib = gF2A

OCHRONA PRZED PORAZENIEM : SZYBKIE ODLACZENIE ZASILANIA

Temat opracowania
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY PROJ. OSWIETLENIA ULICZNEGO
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